
Руководство по монтажу 
Стыковочный модуль типа FCE 
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Монтаж
Во время монтажа отключите электропитание от установки. 

Закрепите модуль на  DIN-рейке размером 35мм  или установите его на 1. 
плоскую поверхность.
Вставьте стандартный кабель AS-i (желтый) и кабель для подачи 2. 
напряжения от внешнего источника (черный). Обеспечьте правильное 
положение кабеля на профиле.
Закройте неиспользованный кабельный канал  трапецевидными 3. 
уплотнителями (поставляются в комплекте) для обеспечения степени 
защиты IP 67.
Положите верхнюю часть на нижнюю, задайте адрес и закрепите 4. 
крепежными винтами.
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плоский кабель AS-i (желтый)1: 
24V плоский кабель (черный) PELV2: 
трапецевидные уплотнители3: 
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Электрические характеристики
Стыковочные модули (AC5003)

Характеристики

31.6V DC
2A


